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    ＊＊＊お客さまへ＊＊＊ 

       

      ＦＩＲ－２００シリーズ，ＧＣＳ－３００シリーズのオプション：Ｃ５付において，通信変換器 

    [ＩＦ－１００－Ｃ５]，または[ＩＦ－３００－Ｃ５]を使用せずに，市販のＲＳ－４８５ボード 

      や独自のボードを使用して，ホストコンピュータと通信する場合，うまく通信が出来ない場合が 

      あります。 

    その場合には以下の図の様に，ホスト機器に６８０Ωの抵抗器を２個追加してください。 
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